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FTa [Ino
E{ [Ino

DESCR'PC'GND;#PROBLEMA

. | |
_ J}--J O i
L O (N i
S R B ] | |
B e O |
PARA TUBOS | ‘ L - = L |

RECONSENDACION: e

[par. pesada
[ parr. Sellada
D Punto alta
[ punto bajo
D En pendiente

FLUYE HACIA

FOTO NO. JUD_2773

FOTO NO. 2724
FOTO NO.

LI SEGUNDAVISITA .

G- (= 6 oo e 16RO S — '



4

' . PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
& CSA | "

. Architects and Engineers, LLP  FECHA: l'b -vAg‘g&TZ)_w HOIJA

BRIGADA: .
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO
4 R0 G074 Eﬂnfweg-
SECTOR | o CObrero
CALLE / UBICACIQN: i Ca
Ko L Jantuo {:FFP/I’?H’/ Ve ) W 720
TIPO ESTRUCTURA [l CURB INLET D/ heasiN [IMH [Jnw [ CROSS INLET COMBINADD [JoTros
Simple [dy4 [ sapitario/ Pluvial
[J poble (112 Bﬁwau Sanitario
[:| Triple ] completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA D@P_wsucm [ TAPADA/P.TAPADA []NO EXiSTE/ROTA  []NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA ] LIMPIA/SUCIA QﬁiADNW [1 roTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA [Imaa [ 1NOBXISTE/ROTA
a-Tuso/B.C. = j2" [ LMPia Cltapaba [ ROTO [ COLAPSADA
5- TURO/B.C. = [ LvpIA Clrapapa [ roTO "] cOLAPSADA
6- TUBO/B.C. = [ LMPIA CJapapa [ rROTO ] COLAPSADA
7-TUBO/B.C. = O Limp1a Itapapa [ rOTO ] colAPSADA
8- CUNETA [] LIMPIA/SUCTA [ MALA [[] NO DRENA IZI/TROS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) At Cno No\fw\
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) 551/ [Ino
'DESCRIPCION DEL PRrgBLEMA o
LA .. N&

l 1 D Parr. pesada
i T \ B [1parr. Sellada
i [N ] punto alto
[l 1 | [ ] punto bajo

’ 1 En pendiente
1‘ | FLUYE HACIA

S-

I
{
"~ rotono. Jih.2120
FoToNO. 270
J.
1

4| -~ FOTONO.

S— I
|
PARA TUBOS ‘1(——1----. 4

o1
T
|
B

RECOMENDACION: Zﬁcm.wmm . DAccmmmmB{éomo
U LZTPRIMERA VISITA e esssmssnsseriios LIMPIEZA, DESTAPAR | oooeeesrsssssssiranes
] SEGUNDAVISTTA ..o st EQUIERESEGUNDAVISHA




e

. CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
n,.,;. Architects and Engineers, LLP- FECHA: !% “%@&E 76'296! HOJA
BRIGADA:
DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURANO. |BARRIO
4 Ko | SO7/9 eanrurc;;r

SECTOR o C’)br'e.ro

CALLE / UBICACION:

[}

Calle \Jm()amww M} cl % m\e o d 720

D Sanitario/ Pluvial
Pluvial/ Sanitario

] NO NIVELADO
] NO NIVELADO

] cOLAPSADA
] coLAPSADA
] COLAPSADA
] coLaPSADA

[A0TROS #a L,W,l

TIPO ESTRUCTURA  [[] CURB INLET D»(.{TCH BASIN l:l MH D Hw [ CROSS INLET DﬁBINADo [1oTrOS
. Llsi Cly4
Dﬂglje 12
] Triple [ ] completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA IZIEMPWSUCJA ] TAPADA/P.TAPADA ] NO EXISTE / ROTA
2- ESTRUCTURA Efg_}b;A/SUCIA ] TAPADA/P. TAPADA ] roTO
3- ESCALERAS W ] BUENA [Imaia  LINOBXISTE/ROTA
4-TUBO/B.C. = ! 2 [/ A:m , O] LMPIA / [Clrapapa [ rOTO
5- TUBO/B.C. = []LMPIA .LDTAPADA [1 roTO
6- TUBO/B.C. = ] LImMPIA [Jtapapa [ RroTO
7-TUBO/B.C. = [ LmpIA [1rapapAa [ roOTO
8- CUNETA- ] LIMPIA/SUCIA COmaa  [Ino DRENA
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) (s CIno
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) (st [Ino

B e
PARA TUBOS

RECOMENDACION: i

I 1SEGUNDAVISITA oo

[ parr. pesada

[] parr. Sellada
[ punto alto
"1 punto bajo
[ 1En pendiente

FLUYE HACIA

e

DLIMPIELA DESTAPAR

FoTo NO. (027729
FOTONO. _—27"40
FOTO NO.

] SF REQUIERE SEGUNDAVISITA. ...




& CSA

cos o Architects and Engineers, LLP

PROYECTO; ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

FECHA: l&. i SAEFQQT_Q—-@? HOJA

£

TIPO ESTRUCTURA  [JcURB INLET [] CATCH BASIN MH [Jhw [ CROSS INLET @INADD

BRIGADA:
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 Koo | SC7Ze = ez
sicion Do _(brerd
CALLE / UBICACION: ) - _
Calle 7 Hente R denidi # 727

[l oTros

. [simple 14 [ sanitario/ Pluvial
[ poble 12 Fluvial/ Sanitario
[ Triple ] completo
CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA ] LIMPIA/SUCIA ] TAPADA/P.TAPADA [INO BXISTE/ROTA [ NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [Fivpia/suCIA ] TAPADA/P.TAPADA L] ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS i [ BUENA Cmas  [AR0 2sTE/ ROTA
4-TUBO/B.C. =_{ 2 (L;d, [ umpra [CJtapapa [ roTO ] coLAPSADA
5-TUBO/B.C. = []LMPIA [I7apapa [ rROTO ] coLapsADA
6- TURO/B.C. = [ LmpPIA [tapapA [ roOTO [ coLAPSADA
7- TUBO/B.C. = [ uMPIA Cltapapa  [] ROTO [ 1 COLAPSADA
8- CUNETA: [ LIMPIA/SUCTA I mMALA ] NO DRENA ] oTroS

9-ZONA INUNDABLE (FEMA)
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA)
DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

[Ino
CIno

[ Parr. pesada
[ parr. Sellada
[ punto alta
D Punto bajo
Clen pendiente

C D R | FLUYE HACIA
. . L I 5
| |
— T B Py
u ] 7,_!‘,_‘_, L rotono. ZB
" — l - ‘ ks A i b FoTONO. _._9273%%
e — s s K e e FOTO NO.
PARA TUBOS  — A et S e
RECOIMENDACION: ] ACCION INMEDIATA EIACCION INTERMEDIA B/RGO PLAZO

oty PRIMERA VISHA u.--.-.....".-uuu‘uun
L SEGUNDAVISTTA e

D SE REQUTERE SEGUNDA VISTFA '




- PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES M CIPIO SAN JUA
4: CSA ROYE IN N UNI N N

cehoms Architects and Engineers, LLP FECHA: q %.,___/ é E gm.—- gg& HOJA

BRIGADA: &
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 Kidae | 2077 |  Shogruce
7 7
—_ - i
SR o ( brerd  Mena Vidica
CALLE / UBICACION: .
Collle < Fante feod. IF 723
TIPO ESTRUCTURA  [JcURBINLET []CATCH BASIN E/MH [kw [ cross INLET EQBINADD []oTros
. [ simple (114 [ sanitario/ Pluvial
[ Doble iz Q{umviau Sanitario
] Triple [l Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA [] LIMPIA/SUCIA [ TAPADA/P.TAPADA I NO BXISTE/ ROTA ] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [ LIMPIA/SUCIA [JTaPaDA/P.TAPADA [ ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS 1 BUENA [ MaLA ] NO EXISTE / ROTA
4- TUBO/B.C. = [ umpia [Itapapa [ rotO ] coLapsaDA
5-TUBO/B.C. = [ LMpIA Cl7apapa [ roTO [] coLapsaADA
6- TUBO/B.C. = ] LimP1A [tapaba  [] roTO [_] cOLAPSADA
7-TUBO/B.C. = ' [ L1MPIA [I7apapa [ rOTO ] COLAPSADA
8- CUNETA- ] LIMPIA/SUCIA [ MALA ] NO DRENA [Jotros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) A< [Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) ¥ CIno

[ parr. pesada

|A

] | 1T T ! ]| ) I - ) ! 1 ) [] Parr. Sellada

- ‘-_._ T 1 !_ § 7 | o t-_ ) ! ’ I:]Puntﬂ alto

__‘ L ] ~ “ ' ! ‘| L ] punto bajo

] : T . i oo I 1 [ En pendiente
S R N L] | FLUYE HACIA

— s ] el e ek B e e

R T (N __\i O O S S I § .

B

u A O It e i Lo FoTo NO. OV 2775
| | ,l

o g ot 1 ] | roono T 273
- —! x S n e o S B FOTO NO.
PARA TUBOS —i § ol o ‘ i s Joits -
] ACCION INMEDIATA ] ACCION INTERMEDIA [ LARGO PLAZ

A DS A AR e ————————————
REQUIERE SEGUNDAVISITA e eeeosessmssmsssneees




- ROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUN CIPIO SAN JU
CSA PROY | IONE | A AN

S o Architects and Engineers, LLP FECHA: !6"‘ é EP&IQ —:gﬁ HOIA

sRIGADA: ___ &
DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
S Kidee | _S078 | SloyrucZ

SECTOR %o @Dr‘erd

CALLE / UBICACION: iy

CeJig Ualmxm%@ Tenle Yused % 100
TIPO ESTRUCTURA  [JcURBINLET []CATCH BASIN E]/D bw [ CROSS INLET BéMBINADO [1oTrRos

. [ simple [ya4 [ sapitario/ Pluvial Ao
] poble Ll12 E‘F’Kﬂal{ Sanitario Qk‘“j
[ Triple [ completa
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA [ LIMpIA/SUCIA []TAPADA/P.TAPADA  INOEXISTE/ROTA  [INO NIVELADO
2- ESTRUCTURA ﬁﬁsy% ] TAPADA/P.TAPADA [] rotO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS 0 [ BUENA Cimaa  [/NO EXISTE / ROTA
4-TUBO/B.C. = l /3 [ LMPIA [tapapa [ roto ] COLAPSADA
5-TUBO/B.C. = [ LIMPIA [Itapapa [ ROTO [ COLAPSADA
6- TUBO/B.C. = ] LMPIA C1tapapa  [] roTO ] coLAPSADA
7-TUBO/B.C. = ] LimPIA CItapapa [ roTO ] coLAPSADA
8- CUNETA: [ LIMPIA/SUCTA 1 MALA [] NO DRENA D]'t{mos \JD \(\ot»\
9-7ZONA INUNDABLE (FEMA) [T [Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FENIA) il CIno

[ parr. pesada
[ parr, Sellada
[ punto alto
D Punto bajo
D En pendiente
FLUYE HACIA
oo

roto no. /2772

FOTONO. _ 497 f,

ST ——— FOTO NO.
PARA TUBOS
RECOMENDACION: ...k [ LARGO PLAZO

[] SEGUNDA VIsrrA I:] SE REQUIERE SEGUNDA.V ITA




. PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNIC 10 SAN JU
CSA RO NICIP AN

gﬂrﬂuﬂ A!‘Ghl‘tE'CtS and Englneers, LLP FECHA: 16" !5 EIQ&FC - a!ﬁ HOJA

BRIGADA: £
DISTRITO/REGION | CUADRICULA | ESTRUCTURA NO. |BARRIO
4 KlOao | 5679 Shrrruc”
sicior _ Po ( Jbrerd L@; wna sk
CALLE/ UBICACION
(oo \Jalalmwr) Fenie Yook e 2200 ({udo ety )
TIPO ESTRUCTURA ] CURB INLET D CATCH BASIN MH [ Jnw []CROSS INLET COMBINADO [JoTros
. [simple Lly4 ] sapitario/ Pluvial "H" ““m
[ Doble 12 Qﬁau Sanitario q\
D Triple |:] Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA ] LIMPIA/SUCIA ] TAPABA/P.TAPADA [INo ExtsTE/ROTA  [L] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA ] LIMPIA/SUCIA TAPADA/P.TAPADA |1 ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS [ BUENA Cvaa  [fioBaste/ RoTA
4- TUBO/B.C. = _{2“ [ LIMPIA [1Ttapaba [ rROTO [] cOLAPSADA
5-TUBO/B.C. = : [ LMPIA [CI7apapa [ rOTO ] coLapsADA
6- TUBO/B.C. = [ LmPIA Cl7arapa [l RrOTO [] coLAPSADA
7-TUBO/B.C. = ' ] Lmpia Cltapaba [ rROTO ] coLAPSADA
8- CUNETA: ] LIMPIA/SUCIA [ mALA []NO DRENA L4oTROS »H,g \’1017
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 3t Cno
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) [ CIno
..'?.E.%E?.‘.IEE!Q!E‘..F?.EE..E’.BQELEM& .....................
...... % 1’!)079 GO Aot S % ol

4‘"'1]‘ 1 % E | ) l J DParr.SeIIada
] ~_ : - - l “i-_ ~ ] ﬂ D Punto alto
" ' l | i | ! ' [] punto bajo
- E o - I ': ‘ ‘ I ) [len pendiente
- D L O A BT
S O O I A
i _| B _E,J ! - ,1!__
U _| JT' e et o o o il NO. £ .. 277 7¢
" e el SR 1R I s A N FOTONO. __ 2775
—— T e e S i it B S R S FOTO NO.
PARA TUBOS o } e : \ 1 o e R '

[f}téo PLAZO
APRIMERAVISITA........oniresd EVPTEZA DESTAPAR

[ secunpavisira. " T] SE REQUIERE SEGUNDAVISITA ...




‘ ¢’Q CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
mm Architects and Engineers, LLP FECH A g é - é EIQQFG .—;g;ﬁ HD JA
BRIGADA: 6
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 Klda—| 5080 SharyracZ’

CALLE / UBICACION:

SEcioR Do @brera/éjm U2

AT

CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA
2- ESTRUCTURA
3- ESCALERAS
4-TUBO/B.C. =
5- TUBO/B.C. =
6- TUBO/B.C. =
7- TUBO/B.C. =
8- CUNETA

[ LIMPIA/SUCIA
(] LIMPIA/SUCIA

9-ZONA INUNDABLE (FEMA)
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA)
DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

54_
PARA

TUBOS

Roxech _—ente Wead 3 22 7p(woyreco)

TIPO ESTRUCTURA [ CURB INLET E@;ﬁ gasiN [ IMH [Jnw L[] crOsS INLET ] COMBINADO

[JoTros
Simple Ol [ sanitario/ Pluvial 1-}9 n-—Q!--9
[] Doble 1172 [ pluvialf Sanitario
[ Triple 1 completo
[ {APADA/P.TAPADA [INO BISTE/ROTA ] NO NIVELADO
E’f_.‘_\fADA[P.TAPADA ] roTO ] NO NIVELADO
] BUENA [MALA  LINOBISTE/ROTA
[ LMPIA [J1apapa [ ROTO ] coLAPSADA
[Tumpia Cltapaba [ ROTO ] cOLAPSADA
] L1MPIA [tapapa [ rOTO ] COLAPSADA
] LMpra Cl7apapa [ rOTO ] coLAPSADA
] LIMPIA/SUCIA [ IMALA [ NO DRENA [JoTroS
st T [Ino
Ot 3 CIno
—

1 parr. pesada
1 parr. Sellada
[ punto alto
] Punto bajo
[TEn pendiente
FLUYE HACIA
5-

FOTO NO.i;Mj?@

FOTONO. _ L)1)
FOTO NO.

] LARGO PLAZO




& CSA

cer o Architects and Engineers, LLP

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

FECHA: [5“"' A‘Eﬁz [}"‘@E HOJA

BRIGADA: £
DISTRITO/REGION | CUADRICULA | ESTRUCTURANO. [BARRIO
1 W lloo SOvl =7 a Y a7
4 7z

SECTOR /;ESD Cbrero

CALLE / UBICACION:

Aie. CRAh oo Ud]t%m,ﬁ%h fosd 2250

TIPO ESTRUCTURA [ CURB INLET

CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA

2- ESTRUCTURA
3- ESCALERAS
4-TUBO/B.C. =
5- TUBO/B.C. =
6- TUBO/B.C. =
7- TUBO/B.C. =
8- CUNETA:

9-ZONA INUNDABLE (FEMA)
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA)
'DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

é‘éiw

caTcHBasIN [ ImH [Jnw [JcrossnET [l cOMBINADO [ oTrROS
Simple [1ya4 [ sanitario/ Pluvial

[ boble Lz [ Pluvial/ Sanitario

D Triple I___| Completo

I NO BISTE/ ROTA ] NO NIVELADO

D‘ﬂﬁl;IAjSUg_ﬂ ElfAPADAjP.TAPADA

[] LIMPIA/SUCIA TAPADA/P.TAPADA [] roTO ] NO NIVELADO

[1BUENA [Imaa  LINO EXISTE/ ROTA

L] LMPIA CJtapapa [ roTO ] coLapsADA
[] LiMprA [(tapapa [ roTO [] coLAPSADA
[1LmpIA [Itapapa [ roTO [] COLAPSADA
C1LMpIA [tapapa [ roOTO [J coLapsADA
[H{IMPrA/SUCTA [Imaa [ NO DRENA [JoTros

—

[Ino

m.Bun..... e dumifo Hoasurny ‘W .................................. .................................

S—

PARA TUBOS

| [_] Parr. pesada
8”" ' [ parr. Sellada
T [ punto alto
- i s Eﬁnto bajo
| ] En pendiente
|| FLUYE HACA
. I, ‘ —

rotoNo. [0V - 2777718
_FOTONO. _—217G
FOTO NO.

Eﬁso PLAZO

DSEREQUIERESEGUNDAVISHA '

&{L
[_] ACCION INTERMEDIA




,ﬁ" CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

mm Architects and Engineers, LLP FECHA: ['f 2 é E Qiﬁc —-;fz;!i HOJA

BRIGADA: £
DISTRITO/REGION | CUADRICULA | ESTRUCTURANO. [BARRIO

4 Kldo | 50852 Shrrrac
SECTOR %o @br‘&’c)

CALLE / UBICACION: _ ’ o,
for  ®xuch eeg. l/allmo(so FrenTt Qomnd , 4 2280

TIPO ESTRUCTURA  [JcurB INLET [] CATCH BASIN M [Inw [JcrossINLET ] COMBINADO [JoTros
. [ simple 14 [] sanitario/ Pluvial
[ Doble Oz [ pluvial/ Sanitario
. J Triple O Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA EI{ PIA/SUCIA [ ] TAPADA/P.TAPADA [INOEXISTE/ROTA  [] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA BﬁdPWSUCIA []7ApADA/PTAPADA [ ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS [JH0ENA [Imaa  [1NOBXISTE/ROTA
4-TUBO/B.C. = [ Lmpia CJtapapa  [] rOTO ] cOLAPSADA
5-TUBO/B.C. = [ LimPIA [Jtarapa [ ROTO -] COLAPSADA
6- TUBO/B.C. = ] LIMPIA Cl7apapa [ roTO ] coLAPSADA
7-TUBO/B.C. = ' ] LIMPIA (7apaba [ roTO ] COLAPSADA
8- CUNETA: [gmpraysuca [Imaa  [INODRENA [46TROS
9-7ONA INUNDABLE (FEMA) st [Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) st [Ino

[DESCRIPCION DEL PROBLEMIA: s

[ 1 Parr. pesada
1 parr. sellada
|:| Punto alto
[ Punto bajo
[lEn pendiente

FLUYE HACIA
S-

FOTO NO. JJD _27¢0
FOTONO. _ — 2151

ST —— FOTO NO.
PARA TUBOS
RECOMENDACION [ LARGO PLAZO

A PRIMERAVISTTA. ..o A LIMPIEZA DESTAPAR s S
[ ] SEGUNDAVISITA. ... o SE.REQUIERE SEG Nomsm




e CSA

caomp Architects and Engineers, LLP

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

FECHA: /5' :A'EQZ'()"‘@E HOJA

BRIGADA: z’

DISTRITO/REGION

CUADRICULA

ESTRUCTURA NO.

BARRIO

/[

Kl0a

Sk

ﬁén?zvrgd

SECTOR /Eo @brﬁr@

CALLE / UBICACION: )

A

Talle. Valparalso Ca s, AR

ch.

TIPO ESTRUCTURA [ ] CURB INLET

Cya

EﬁT BasIN [IMH [Juw [Jcrossinier  [] cOMBINADO

. ﬁpie

[JoTros

[ sanitario/ Pluvial
D Pluvial/ Sanitario

] Doble 12
[ Triple [] completo
CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA LIMPIA/SUCIA I TAPADA/P.TAPADA [ NO EXISTE/ ROTA
2- ESTRUCTURA (] LIMPIA/SUCIA E/TAPADA/W,, ] roto

3- ESCALERAS [1BUENA M [ NO EXISTE / ROTA
4- TUBO/B.C. = ﬁz” [ LmpiA [/ TAPADA [ ] ROTO
5-TUBO/B.C. = ] LiMpIA TAPADA  [] ROTO

6- TUBO/B.C. = ] LiMPIA [J7arapAa [ ROTO

7- TUBO/B.C. = []L1MPIA [Itapapa [ ROTO

8- CUNETA- [AriP1a/SUCIA. [CImala ] NO DRENA

8-ZONA INUNDABLE (FEMA)
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA)
DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

a1
=5

SA.

PARA TUBOS _

RECOMENDACION: E@:

L ISEGUNDAVISITA .. .. . . .

[Ino
(Ino

@M?d‘maﬁwmryv

] NO NIVELADO
[] NO NIVELADO

] coLAPSADA
] coLAPSADA
] coLAPSADA
[] cOLAPSADA
[lotros

ELITHREEZA, DESTARAR: s
.| ] SE REQUIERE SEGUNDA VISTTA __....covvrmeresmmmessssnessssrssrss st '

B

[]Parr. pesada
[ parr. sellada

[ punto alto
[ punto bajo
[d&n pendiente
FLUYE HACIA
S-

FoTo No. /& -2 782

FOTONO. — 2753

FOTO NO.

[Zﬁwzeo PLAZO




4 CSA

cramp Architects and Engineers, LLP

£

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

FECHA: /9 ﬁéﬁz()"_-z_ai HOJA

BRIGADA:
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. [BARRIO
1 Koo | <054 = Y a7
— - ' 4 : ~
siclor o (Dbrero
CALLE / UBICACION: | .
30 Caal 292 oo Woxac?

Caltle L/c?/;

TIPO ESTRUCTURA  [Jcurs INLET [FEaTcreasin [IMH [Jrw [JcrossnET [ ]COMBINADD [loTrOS
; Bs)irr-:ple [y ] sanitario/ Pluvial
[ boble 112 [ pluvial/ Sanitario
D Triple D Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA @fumpwg__gg [JTAPADA/PTAPADA [ INOEXISTE/ROTA  []NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [ATTMPIA/SUCIA [Jrapapa/pTAPADA [ ROTO [ NO NIVELADO
3- ESCALERAS \( "—D—‘;UENA [Jmaa  [INO BXISTE/ROTA
4-TUBO/B.C. = MPIA [JtapaDA [ ROTO [ cOLAPSADA
5- TUBO/B.C. = ] LIMPIA CltapapA [ ROTO ] coLAPSADA
6-TUBO/B.C. = ] LmprA Ctapapa [ roTO ] coLAPSADA
7-TUBO/B.C. = [ LimvpPIA [tapapa [ roTO [ coLAPSADA
8- CUNETA- [] LIMPIA/SUCIA [ MALA [_] NO DRENA [1otros

9-ZONA INUNDABLE (FEMA)
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA)
DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

Ino

DP —- If}_ N -
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csaoes Architects and Engineers, LLP

FECHA:

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

BRIGADA:

14—-13305;0 2009 voin

B

DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO.

BARRIO

S KICb S00 |

A ruce’
A~

SECTorR "B Obres

CALLE / UBICACION:

bue Yoyach

TIPO ESTRUCTURA [ CURB INLET

CATGH BASIN [ MH
. Eé:lple
[ 1 poble
DTripIe

CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA
2- ESTRUCTURA
3- ESCALERAS \
4-TUBO/B.C. = |L ¢ Q ,
5- TUBO/B.C. =
6- TUBO/B.C. =
7- TUBO/B.C. =
8- CUNETA:
9-ZONA INUNDABLE (FEMA)
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA)

LIMPIA/SUCIA_

[] LIMPIA/SUCIA
[1BUENA
] LMPIA
[ LMPIA
] LMPIA
[ Lmpra
[Hivpra/sucia.
Osr

(st

[PESCRIPCION DELPROBLEMIA: s

(] TAPADA/P.TAPADA
TAPADA/P.TAPADA
f e ——

%&mh Qo d 22777

[Juw [Jcrossiner [ coMBINADO
L4 [] sanitario/ Pluvial

Oz ] pluvialy Sanitario
D Completo

[ otros

[I1NO EXISTE / ROTA ] NO NIVELADO
] roTO ] NO NIVELADO
[] NO EXISTE / ROTA
] roTO

[1 roTO

] roTO

[] roTO

] NO DRENA

[ImaALA

\[, Pl raraDa
] TAPADA
[ 17APADA
[17APADA
CImaLa
[no
[Ino

[] COLAPSADA
] coLapsaDa
[] coLapsaDA
[ ] coLapsaDA
[l oTros

[ parr. pesada

] parr. sellada
D Punto alto
[1 punto bajo
[lEn pendiente

FLUYE HACIA

S-

S_ R SRS -
PARA TUBOS —J

FOTO NO. 2G65%

FOTO NO.

FoToNO. 2260

R?"ENDAC'ON .

LIMPIEZA, DESTAP“A__R
L IsEcunpAvISITA

L1

Q—n@a PLAZO

[_JACCION INTERMEDIA |

o L) SEREQUIERE SEGUNDAVISITA | | omsmmsemss st




' ECTO: DACIONE 0s
~ CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

e oo Architects and Engineers, LLP FECHA: JQL%QM‘ HOJA
BRIGADA: _.5

DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO

A KiChb | S00Z %rm;z

SECTOR "B Obresp :

CALLE / UBICACION:

Ao Yoo ﬁeﬂ\& CosaFx Z%’U\’( UnTeror, dorka cw\\%)

TIPO ESTRUCTURA ] CURB INLET caTcHBASIN [IMH [Jwuw [Jcrossinier [ coMBINADO E OTROS
. [sjmple Clya4 [ sanitario/ Pluvial i lf)
Doble Ll [ pluvial/ Sanitario
=l Triple [ completo

CONDICION EXISTENTE
1- PARRILLA ZG&P SUCIA C1TAPADA/P.TAPADA [ INO EXISTE/ ROTA [ NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA []LIMPIA/SUCIA I=FrApapa/p.Tapapa. [ ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS [ BuenA [Imaa  LINoBasTE/ROTA

4- TUBO/B.C. lb %I { [ 11MPIA [Irarapa [ roTo [ COLAPSADA

5- TUBO/B.C. = [ LIMPIA [CItapapa  [] rROTO [ coLapsaDA
6- TUBO/B.C. = [ LMPIA [(Itapapa ] rROTO [] coLAPSADA
7- TUBO/B.C. =

[ Lmpia Clrarapa [ roTO 1 coLAPSADA
26T

8- CUNETA: [ LimPra/sUCIA Cimaa  [LINO DRENA ROS ,L/D l’):vl
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) (st [Ino

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA)  [st ' CIno
'DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

T ehe Nk, e e N

) | JDPErer_qada

TR O ‘ I T 1 o [ Parr. Sellada

- ! . — | — =3
|

B } [ punto alto
| S B SR T A I S i T [ punto bajo

) ‘ ‘L 1o t o o 1‘ I [ En pendiente
8 j S S 1 A A O L L LT FLUYE HACIA
P i | i | l I | S-
N T T O I A
U 1 4{ b e Ll roone. 29|
- . ~feie | rorONO. 297
e s I - FOTO NO.

S— |
PARA TUBOS  —1--

[ RECOMENDACION: DAE{FL@N INMEDIATA oo i ACCION INTERMEDIA mﬁ@ P
ISEaUNDAVISTTA. [ 1S REQUIERE SEGUNDAVISITA. ...
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PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
FecHA: |G- Agn;,ro 2009 voia
BRIGADA: &)

DISTRITO/REGION | CUADRICULA

ESTRUCTURA NO. |BARRIO

S KiCb

SOOD 5477_7':)(9&"

SECTOR Py bresp

CALLE / UBICACION:

TIPO ESTRUCTURA [ CURB INLET

CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA
2- ESTRUCTURA
3- ESCALERAS ;
4-TUBO/B.C. = |2 /
5- TUBO/B.C.
6- TUBO/B.C.
7- TUBO/B.C.
8- CUNETA-
9-ZONA INUNDABLE (FEMA)
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA)
'DESCRIPCION DEL PRQBLEMA:

1

VoRnch_Tieale. St Juom Sce. Yok

LIMPIA/SUCIA.
[] LIMPIA/SUCIA

] COMBINADD [Jotros
D Sanitario/ Pluvial

[ ] Pluvial/ Sanitario

catcHeasiN [IMH [JHw []crOSs INLET
[ simple O 14
[dasbie g

[l Triple ] completo

] TAPADA/P. TAPADA
E]ﬁ\PPADA/mfADA_
[ImaLA
[Cl7aPADA
1 TAPADA
[1TAPADA
1 7ApADA
CImALA
[(Ino
Cno

[JNO EXISTE/ ROTA [ ] NO NIVELADO
[1 roTO ] NO NIVELADO
["1NO EXISTE / ROTA
] roto

[ ravO

1 roTO

[ roto

[ ] NO DRENA

[ BUENA

[ LMPIA

] LiMpIA

[] LimPIA

1 LMpIA
IZLI/MII;IA,'SUCLA
[s1 -
st

"] COLAPSADA
] cOLAPSADA
] coLapsaADA
[ ] COLAPSADA
(] orros

[ parr. pesada

S— e
PARA TUBOS

RESB}"ENDAC‘ON

"1 SEGUNDAVISITA ..o

T T Mpreza, DESTAPAR

... 1 SE REQUIERE SEGUNDA VIS

1 parr. Sellada
alto

Punto bajo
[lEn pendiente

L ] FLUYE HACIA
S-

| I —— |
.

5

==
_|___
RN

- FOTONO. 29763
Q\Q‘”‘; B FOTONO. 29 &<

e FOTO NO.

Claccion vrermepta  [AlaRGopLazo

2 —
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PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

'FECHA: %ag,;cg 2009 Hoa

BRIGADA: 2
DISTRITO/REGION | CUADRICULA | ESTRUCTURA NO. [BARRIO
A KiCb | secd %{dft/‘.;af
SECTOR "B Obresd
CALLE / UBICACION:

AueQexaoh ﬁ%k@%’)\)% Yfa:?l

TIPO ESTRUCTURA [ ] CURB INLET

catcHBASING [IMH [Jnw [crossinier [ comBINADO [JoTros
: mple [11/4 [ sanitario/ Pluvial
1 Doble a2 [ Piuvialf Sanitario
] Triple ] Completo
CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA [TMPIA/SUCIA [1TAPADA/P.TAPADA [ INOEXISTE/ROTA ~ [] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [] LIMPIA/SUCIA TAPADA/PIARADA [ ROTO [] NO NIVELADO
3- ESCALERAS i [ BUENA [maa  [INOEXSTE/ROTA
4-TUBO/B.C. = /2 (] LIMPIA [I7apapa [ ROTO ] coLAPSADA
5- TUBOQ/B.C. = []Lmpra Clrapapa [ romO [] COLAPSADA
6- TUBO/B.C. = ] LMpIA [ItapaDA [ ROTO ] coLAPSADA
7- TUBO/B.C. = [ ] LIMPIA [Itapapa  [] rROTO [_] coLAPSADA
8- CUNETA: [FImpia/sucIA [Imaa  [INODRENA [tTroS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Ost — [Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA)  [Jst CIno

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

.cC:ST'L)“JTuaGb /ém& & éﬁaa:w

] 1 - 1
f | o T !

i
|
|
|
|
I
|
=
|
|
Il
\
|
F—
'
¢

|
FIFSEE NS NNV (PR RIS SRS S

T O O B
u 4:,...,_-....___!.._._%_ B WENR .,,,J - '4{ - __._,.‘,i.,,i,m,
S— . NERERE U
PARA TUBOS

RECOD“ENDAC’ON
werrderd PRIMERA VISITA i

[ ]parr. pesada

[ parr. sellada

[ punto alto

Punto bajo

[1En pendiente
FLUYE HACIA

S-

FOTO NO. 29¢5
FOTO NO. 2960

FOTO NO.

LARGO PLAZO
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cshomen Architects and Enginsers, LLP

|0 INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

ﬂgaspo 2009 +oia

BRIGADA: é:

DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO.

. [BARRIO

A KiIOb | J005

54'777’&’2:62"
v 7

SECTOR P (bires

CALLE / UBICACION:

g Vexach

T-ranéﬁ U uon, el '\/\cu'\‘i:

TIPO ESTRUCTURA  [] cURB INLET E’ astN [ JMH [Jnw []CROSS INLET [] comBINADO JoTros
Eér:;?e [11/4 [ sanitario/ Pluvial
(] Doble Cie [ Pluvial/ Sanitario
. Triple 1l Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA mmfsw., [ TAPADA/P.TAPADA [INO BASTE /ROTA  [] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [ LIMPIA/SUCIA APADA/P.TAPADA., [ ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS W 1 BUENA [Jmaa  [INOBXISTE/ROTA
4-TUBO/B.C. =__ |1, [ umpia CJtapapa [ rROTO [] coLapsADpA
5- TUBO/B.C. = [Jump1a Ctapaba [ rROTO ] coLAPSADA
6- TUBO/B.C. = [JLmpIA Cltapapa [ roTO ] COLAPSADA
7-TUBO/B.C. = ' %/Mm [I7apapA [ RroTO ] COLAPSADA
8- CUNETA: LIMPIA/SUCIA [Omaa  [1nNODRENA [Jotros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) st [Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) st [Ino
DESCRIPCION D{\L PROBLEMA:
Lot ..C[M {Nepedn. Con. \or«wfﬂf
S AN
| ! | l D Parr pesada
_‘L o ]*L [ ] parr. Sellada
g 1 O s o Clpuosto
5‘ o 1 I I . Punto bajo
i | i i l _ P [1&n pendiente
.E :]7 BN ] R FLUYE HACIA
" ] 1 P 5-
et T I e FOTONO. 2967
o o fo e e d .FOTONO. 2445
ST ———— - A | i FOTO NO.
PARA TUBOS _(, B
RECOY ENDACION:..........1.......,. lIﬂ/Acc WMEWTA [ JACCIONINTERMEDIA  ARGOPLAZO
" [ SEGUNDAVISTTA ... DSE REQUIERE SEGUNDAVISITA ...
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PROYECTO: ESTUD

BRIGADA:

10 INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

« Architects and Engineers, LLP  [rcyA: ﬁ_%aar_oﬁi HoJA

Z

DISTRITO/REGION

CUADRICULA

ESTRUCTURA NO.

BARRIO

A,

KIC b

SO0

S el
° e

SECTOR "B Obreqp

CALLE / UBICACION:

Aue,\bxach Fenye, O Own ]Ia: \4;,,,1»

TIPO ESTRUCTURA  [(]CURB INLET %c sIN [IMH [Jnuw [Jcrossinier  []COMBINADO [JoTros
B{r:;f (114 [] sanitario/ Pluvial
[ poble 112 [ pluvialy Sanitario
[ 1Triple [ completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA E‘IZ__I_M_SUCIA [] TAPADA/P.TAPADA [1NO EXISTE/ ROTA [ NO NIVELADO

2- ESTRUCTURA [ Livpra/sUCIA [brapana/p.TAPADA-—= [] ROTO [ No NIVELADOD
3- ESCALERAS J 1 ] BUENA M [] NO EXISTE / ROTA

4- TUBO/B.C. = ! 2 [JLMPIA @4:;,& [] roTO [] coLapsADA
5- TUBO/B.C. = [ LmpIA CJtapapa [ roTO [ ] COLAPSADA
6- TUBO/B.C. = (] LIMPIA [1rapapa [ rRoTO ["] COLAPSADA
7- TUBO/B.C. = ] LmpIa [(Jtarapa  [] rROTO ] coLAPSADA
8- CUNETA: (IMPIA/SUCIA., [ImALA ] NO DRENA []oTrOS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) st o

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA)  [JsrI [Ino

DESCRIFCION DELPROBLEMAS g

[lens. aguc» . %/acfo\,

. Dparrpesada
L Ly ]
1 B T i i [] parr. sellada
| F ‘ ] i T { [ punto alto
| _| I T A A A (A [ [ punto bajo
T ] | ' 1 T P E i [ En pendiente
= [ - 1 poee
(CJ ) I - | T FLUYE HACIA
| i | i | 1
PR | W) PR W B I SRS P (PR F e I N 5- _—
BTN T U s S A
u . L - oL b rotono. 2764
o —4 1 , e o o e g« el "FOTONO. ZG 70
- — ' s _l '%—ﬁ% * = S ‘ -+ FOTO NO.
PARﬁ TUBOS ——] S R e SR 1 B A e 1 e
| [ ! ! | | |

[IACCION INTERMEDIA " 14RGO PLAZO.

SEEOYEDECON ..
. PRIMERA VISI—I—A A T T D LIMPIEA DESTAPAR rrene

.l SEGUNDA vISITA. [T SE REQUIERE SEGUNDANISITA ..o
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PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

recHa: 19~ %gg,?'o 2009 _ron

BRIGADA: 2
DISTRITO/REGION | CUADRICULA | ESTRUCTURA NO. |BARRIO
A KIC b 5007F %_rurc/‘:af’
SECTOR ' Bp Lbresp ' 1

CALLE / UBICACION:,

e, exain 189 ‘@:oré‘fna,\m Calle Z

TIPO ESTRUCTURA  [] CURB INLET B/CATCH sasiv [Imi [Jhw [Jcrossiner [ COMBINADD

[JoTros
’ imple 4 [ sanitario/ Pluvial
[ poble 12 [ pluvial/ Sanitario
] Triple ] Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA []TApADA/PTAPADA L JNOBXISTE/ROTA  [L]NO NIVELADO

%IMSUCIA
y

2- ESTRUCTURA LIMPIA/SUCIA~ [ TAPADA/P.TAPADA 1 ROTO [ ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS y 1 BUENA [Imaia  LINOBXISTE/ ROTA

4-TUBO/B.C. =__ |2, MPIA [Itapapa [ rOTO ] coLapsADA
5- TURO/B.C. = ] Lmpia [Itaraba [] rOTO ] cOLAPSADA
6- TUBO/B.C. = []mp1a [l7apapa [ rOTO ] coLAPSADA
7- TUBO/B.C. = ] LIMPIA dtarapa [] rROTO ] COLAPSADA
8- CUNETA: [ATIMPIA/SUCIA [Imaa  [INODRENA [l oTrOS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) O Cno

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA)  [Jsr Cno

._ggggg_r_{_lpuow DEL PROBLEMA:

1 parr. pesada
[ parr. sellada
] punto alto
[ punto bajo
] En pendiente

FLUYE HACIA

FOTONO. 2471
FOTONO. Za 1L

FOTONO. _2597%

S—

PARA TUBOS

|
.

RECOMENDACION: A ussoruo

g e
rnneas MPIHA DES-I-APAR sannare saassssariaETEn --.-.-ln-u-..|---..-.-.uu-....--....-n.u.....-."..-uu-nu--..-.u.u-u'-

] SF REQUIERE SEGUNDAVISITA. ...




. PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
.CSA Ve

u:i wwi Architects and Engineers, LLP FECHA: ’ ﬁ.__ 4%905¢ ) Mz HOJA
BRIGADA: 2

DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO

A KIO b Saop¥ %rdrz;af

SECTOR B Obresp

CALLE / UBICACION:

—bpe. oYach mxe 2z Borlon g\u_m-ui

TIPO ESTRUCTURA  [] CURB INLET [2/ BasIN [IMH [Jrnw [JcrossinieT [ COMBINADO [JoTroS
E{lee O 1/4 [] sanitario/ Piuvial
[ Doble 12 [ pluvial/ Sanitario
] Triple ] Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA E(MPIA,’SUCLE\ C]7aPapA/PTAPADA [ INOEXISTE/ROTA [ NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA O umpwsucm TAPADA/P.TAPADA ] roTo ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA [Ima ] NO EXISTE / ROTA
4-TUBO/B.C. = L‘_'L“ [ LiMPIA E%:DA ] roTO ] coLAPSADA
5- TUBO/B.C. [ umpra [Jtarapa [ roTO [] coLapsaDA
6- TUBO/B.C. [1umpIA CltaPaDA  [] ROTO ] coLAPSADA
7- TUBO/B.C. (] LIMPIA [Itapapa [ roTO ] COLAPSADA

8- CUNETA: I}}‘EMPIA/SUCLA [Omaa  [CINODRENA [JoTROS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) st [Ino

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) [ ' Cno
..'2?.?95!59.'9.’.\!..‘3.@&.PF‘.%M

i

D Parr. pesada
[ parr. sellada
[ Punto alto
[ punta bajo
[En pendiente
FLUYE HACIA
5-

roToNo. 2974

S e e FOTONO. _2475
oo T SEEENNE H-1e FOTONO. _2972¢
PARA TUBOS — - :‘ f ‘ % -4

..B.T%WENDAC'OM Eg;w/wmm e Doy Bificonz

RIMERAVISITA, . MPLEZA, DESTARAR, st
ClseouoavisTia. [ 1SE REQUIRE SEGUNDAVISITA s




| @ CSA A " PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
e ones Architects and Engineers, LLP FECHA: ﬂu 0 M? HOIA
BRIGADA: 2

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO.—]EARRIO
As KiIOb | 5094 %f‘df?@f’
SECTOR P (Obresp
CALLE / UBICACION: ’
Ave Vo/mok Mﬁ_ﬁaﬂ& 2244
TIPO ESTRUCTURA  [JcurBINLET [] CATCH BASIN IZ?H [Irw [] cROSS INLET E’EOMBINADO [oTros
. [ simple [1y/4 [ sanitario/ Pluvial
[ poble . 7 [T Eﬁuvial]‘ Sanitario
O Triple [ 1 completo

CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA [] LiMpIA/SUCTA ] TAPADA/P.TAPADA [INO BXISTE / ROTA  [] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [SHIMPIA/SUCIA [J7apapa/p.TAPADA [ ROTO [ ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS ) B’m [JMALA  |_INOEXISTE/ROTA
4-TUBO/B.C. = 2 [ umpia Itapapa [ rOTO ] coLAPSADA
5- TUBO/B.C. = _)k 'sle [l uMpIA Otapapa [ rROTO ] cOLAPSADA
6-TUBO/B.C. = 17" ehin ] LmpiA [J7apapA [ ROTO ] COLAPSADA
7- TUBO/B.C. = ' ] LIMPIA [17apaba [ ROTO ] coLAPSADA
8- CUNETA: [ TIMPIA/SUCIA COmata  [INO DRENA [JoTros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) st~ — CIno
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) E{ ' [Ino

DESCRIPCION DEL PB._OBLEMA SR R NEun, (W UENG— | (——
S S g7 o U A—

- ._rqudo

[ parr. pesada
[ Parr. Sellada
D Punto alto
[ Punto bajo
[en pendiente

FLUYE HACIA

roToNo. 2417
\© orono. 2978
FoToNO. 2979

-

PARA TUBOS

RECOMENDACION: ......._EZ@ION mveomTA o [lAcCloNIvieRMeDa  LIURGOPLAZO
L APRIMERA VISITA | IMPIEZA, DESTAPAR
DSEGUNDAVISTFA D SE REQUIERE SEGUNDA VISITA . ooeeeesesssssmsssssessens




@ CSA . ~ PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

ceaomen Architects and Engineers, LLP EECHA: g %9&5% Q mz HOJA

BRIGADA: 2
DISTRITO/REGION | CUADRICULA | ESTRUCTURANO. [BARRIO

A Kieb | so10 %_rurz;cf
SECTOR 'Yon Ooresp

CALLE / UBICACION: )

B2 R xoCh Foa¥e Vool 784Kl 8d Solar)

TIPO ESTRUCTURA  [JcursINLET [JEATCHBASIN [IMH [Jrw [1crossINET [ COMBINADO []oTrOs
. [simple [11/4 [ sanitario/ Pluvial

oble O 1/2 [ Pluvialf Sanitario
[ Triple [1 completo

CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA [rMpIA/SUCIA %yDA/P.TAPADA [Ino BxasTE/ ROTA  [[] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [ ] LIMPIA/SUCIA TAPADA[P.TAPADA  [] ROTO ] NO NIVELADO

3- ESCALERAS ) "] BUENA E‘?m [ NO EXISTE / ROTA
a-TuBO/B.C. = 2 ] LmpIA APADA [ ROTO [] coLAPSADA

5-TUBO/B.C. = ] LmpIa [(Jtapapa [ rOTO ] coLAPSADA
6- TUBO/B.C. = ] LMPIA [17apapa [ roTO [] coLAPSADA
7- TUBO/B.C. = ' [ Lmp1a [17arapa ] rROTO ] coLAPSADA
8- CUNETA: [FrTMPIA/SUCIA [ImaLa ] NO DRENA [JoTros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Osr [no
Eél/ ' [Ino

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA)
DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

| | I [1Parr. pesada

7 ! __i ) 1 parr. Sellada
[ ) [ punto alto
{ ! [Hpurta bajo

T E 1‘ [En pendiente.

§ j i _ L FLUYE HACIA
L ! S S S FOTONO. 29 §¢

. R e e " FOTO NO. ‘2 :

o : FOTONO.

RGO PLAZO

S
PARA TUBOS

RECOMENDACION:  [iccoymwenmra [TACCIONINERMEDIA
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Bue Vexoch Frenty gmmera. ., #2350.

TIPO ESTRUCTURA [ 1curBINLET [ ] CATCH BASIN D/ [Jrw [cross INET ] COMBINADO ] oTrROS
. O simple [11/4 ] sanitariof Pluvial WO en
] Doble ] 1/2 ] Pluvial/ Sanitario Wb
[l Triple L] completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA ] LIMPIA/SUCIA ] TAPADA/P.TAPADA \Zﬁmsns/ ROTA [ ] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA ] LIMPIA/SUCIA E@/P.TAPADA [ roto ] NG NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA [ MALA []1NO EXISTE / ROTA
4-TUBO/B.C. = [.Zn [ LimPIA [AfApaDa [ ROTO [ coLAPSADA
5-TUBO/B.C. = . [ LIMPIA [Jtarapa [ rOTO ] coLAPSADA
6- TUBO/B.C. = ] LMPIA Cltapapa [ roOTO ] coLAPSADA
7- TUBO/B.C. = ' ] LIMPIA CiTapaba [ roTO ["] coLAPSADA
8- CUNETA: [] LIMPIA/SUCIA [Imala  LINODRENA Hotros 4o b-l
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) [Jst [no
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) @/ ' [Ino
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e
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TIPO ESTRUCTURA E@INLN [JcatcHeasin [Imd [Juw [Jcross vieT [ COMBINADD

[lotros
. 1simple [ ] sanitario/ Pluvial
(] Doble. 112 [] Pluvialf Sanitario
] Triple L] Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA ] umprA/sUCIA ] TAPADA/P. TAPADA [[1no BasTE/ ROTA [ NO NIVELADD
2- ESTRUCTURA [ L1MPIA/SUCTA [ATapapa/prAPADA ] ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA [1mALA [ NO BXISTE / ROTA
4-TUBO/B.C. = v [ LMPIA [17apapa [ roTO ] COLAPSADA
5- TUBO/B.C. = ] LiMpIA [Jtapapa [] rROTO [ coLAPSADA
6- TUBO/B.C. = [ LIMPTA [CJtapapa [ roTO [ coLAPSADA
7- TUBO/B.C. = [ umpra [tapaba  [] roTO ] coLapsADA
8- CUNETA: [HMpPIA/SUCIA [Imata  [InO DRENA []oTros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Ost [Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) st CIno
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[ I'rriple ] Completo

CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA ] LIMPIA/SUCIA [ TAPADA/P.TAPADA [ INO BAsTE/ ROTA  [_]NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [ LIMPIA/SUCIA [(dapapapTAPADA [ ROTO 1 NO NIVELADO
3- ESCALERAS 1 BUENA [Jmaa  LINOEXISTE/ROTA
4-TUBO/B.C. = /4. []LmPIA CItapapa [ rOTO [ coLAPSADA
5- TUBO/B.C. = []LIMPIA tapapa [ roTO ] coLAPSADA
6- TURO/B.C. = (] LMPIA [tapapa [ ROTO ] cOLAPSADA
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8- CUNETA: ﬁdPIA/SQQA CImaa  [INODRENA [Clorros
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10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) g{ ' [Ino
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e@ CSA . PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

ua’w Architects and Engineers, LLP FECHA: /Z_J‘{Ej@f(),m HOIA

BRIGADA: Z

DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO

1 Ko | S00{ S o

SECTOR %o Obrexo

CALLE / UBICACION:

xiie Qm\w‘a&;\ Teny Lecd ¥ 2254

TIPO ESTRUCTURA  [] CURB INLET BﬁT BASIN [ IMH [Jnw [JcrossiNLET  []COMBINADO [JoTros
lﬁ:pie EVZ [ sanitario/ Pluvial
(] Doble [11/2 ] Pluvial/ Sanitario
[ Triple [] completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA [ATIMPIA/SUCIA 1 TAPADA/P.TAPADA [CINO EXISTE/ ROTA  [] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA @sﬁ [ TAPADA/P.TAPADA L] roTO % NIVELADO
3- ESCALERAS ! ] BUENA [Imaa [ NOEXISTE/ ROTA

4-TuBO/B.C. = [L'&e [ LIMPIA l&gﬁm\m ] roTO [ coLAPSADA
5- TUBO/B.C. = [ umpIA TAPADA [ ROTO [] coLAPSADA
6- TUBO/B.C. = [J LMpIA [(Jtapapa [ roTO [] coLapsADA
7- TUBO/B.C. =

[ LimpIa [ 1Tapapa [ ROTO %CO[APSADA

8- CUNETA- [ ] LIMPIA/SUCTA [ mMALA ] NO DRENA OTROS Hﬂw
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) st LIno \

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA)  [¥% (o _
DESCRIPCION DELPROBLEMAL ||| oot
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8- CUNETA-

9-ZONA INUNDABLE (FEMA)
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA)

I

CONDICION EXISTENTE:
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1 boble 12
[ riple [ completo
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ﬁpwsg% [1TAPADA/RTAPADA [ ROTO
[ BUENA [Imaa  []1NO EXISTE/ROTA
[ LMPIA [ATapapa  [] ROTO
12" B [JumpiA Y [ATarapa [ roTO
] LIMPIA [Itapapa [ roOTO
] LmpIA [Jtapapa [ rotoO
[ umpra/sucta [Omaa  [1NODRENA
E*( [Ino
B{ [Ino
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U Triple ] Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA [ATMPrA/sUCTA [ITAPADA/RTAPADA [ JNO BXISTE/ROTA  []NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [ LIMPIA/SUCIA [(ATAPADA/P.TAPADA L] ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS - 1 BUENA [ MALA ] NO BXISTE / ROTA
4-TUBO/B.C. = |% ﬁai'Q. [ LIMPIA [/ [#Fapapa [ rROTO [ COLAPSADA
5-TUBO/B.C. = [JLIMPIA TAPADA  [] ROTO ] coLAPSADA
6- TUBO/B.C. = O] umpiA [tarapa [ roTO [ coLapsADA
7- TUBO/B.C. = (] LMPIA [Itapapa [ roOTO [ coLAPSADA
8- CUNETA- [ LIMPIA/SUCIA [(Imaa  [Ino DRENA [HFomros t<ho h
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) FTer [Ino - “7
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) 51 [Ino
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DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
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TIPO ESTRUCTURA [ CURB INLET Eg.;}msm [ImH [Tuw [Jcross ner [ coMBINADD [l otros

imple [l [ sanitario/ Pluvial
L] poble L2 [ pluvial/ Sanitario
[ Triple | Completo
CONDICION EXISTENTE: -

1- PARRILLA B/ SUCIA ] TAPADA/P.TAPADA [INO EXISTE / ROTA ] NO NIVELADG
2- ESTRUCTURA MPIA/SUCIA [I7apapa/pTapADA [ ROTO [ANO NIVELADO
3- ESCALERAS ) [ BUENA [ mMALA [ NO EXISTE / ROTA
4-TUBO/B.C. = (% @ B CItapapa  [] rROTO ] cOLAPSADA
5-TUBO/B.C. = [ Lmpia [Jtapapa  [] roTO ] coLAPSADA
6- TUBO/B.C. = [ LMpIA [Jtapapa [ RoTO ] colLAPSADA
7-TUBO/B.C. = ' CJLMPIA [1tapapa [ rOTO ] coLAPSADA
8- CUNETA- [ LIMPIA/SUCTA CImaa  [NO DRENA Comos o \P’ol '
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Bﬁﬂ [Ono
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) A% [no

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:
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oble 112 [ Pluvial/ Sanitario
[ Triple ] completo
CONDICION EXISTENTE: 2
1- PARRILLA [SrivPysucia, []7APADA/P.TAPADA [ 1NO BXISTE/ROTA  []NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [SrFp/SUCIA [1Taraba/pTAPADA [ ROTO [0 NIVELADO
3- ESCALERAS " ] BUENA [Imaa  [InoBasTe/ROTA
a-Tuso/BC. = 19 “ﬂ. [ATiMPIA Cl7aPADA [ ROTO ] coLapsADA
5-TUBO/B.C. = { [AmpiA Cltaraba ] rRoOTO ] COLAPSADA
6- TUBO/B.C. = %W [Aumpia [dtapapa  [] ROTO ] COLAPSADA
7- TUBO/B.C. = ' [ umPia [ITapapa [ rOTO ] coLAPSADA
8- CUNETA- ] LIMPIA/SUCIA Cmaa  [InoDRENA [FoTros to \\-L\
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Eer o
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA)  [Ger [Ino
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DISTRITO/REGION | CUADRICULA | ESTRUCTURANO. |BARRIO
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T
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TIPO ESTRUCTURA  [JcursInNiET [JcaTcHBASIN [ImH [JHw [Jcrossiner [ comBiNaDO [ ]oTrOS
%ple ya [ sanitario/ Pluvial ('HW i%:““b)
[_] Doble Ll [ pluvial/ Sanitario Q
I:l Triple |:| Completo

CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA [ATiMPIA/SUCTA [_] TAPADA/P.TAPADA [INOEXISTE/ROTA ] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA MPIA/E [ ] TAPADA/P.TAPADA [_] roTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS Ny ~ [Jsuena [Jmaa  L1NO BXISTE/ ROTA
4-TUBO/B.C. = & Se []LMpPIA [Itapapa [] rOTO [ ] coLAPSADA
5-TUBO/B.C. = [J umpiA Ctapapa [ roTO ] coLapsaDA
6- TUBO/B.C. = [ umpia [Itapaba [ roTO [] coLAPSADA
7- TUBO/B.C. = ' [ LIMPIA [Itaraba [ roto (] coLAPSADA
8- CUNETA: [ LiMpIA/SUCIA ] maLA ] NO DRENA [AomRos MO h‘“}
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 4= [Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) [l CIno
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[ Doble Lz E{vial} Sanitario
] Triple 1 Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA IZ[’LIMPWW (] TAPADA/P.TAPADA [INO EXISTE/ ROTA [ ] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA Eﬁszucm [CtarADA/PTAPADA [ ROTO NO NIVELADO
3- ESCALERAS [ BUENA [Imaa  [no Baste/RroTA
4-TUBO/B.C. = L CdTvpIa (Itapapa [ roTO ] cOLAPSADA
5-TUBO/B.C. = _ | i/ QﬁMPIA [ITaPADA  [] ROTO ] coLAPSADA
6- TUBO/B.C. = ] umMpIa [J7araba  [] roTO [] coLaPsADA
7-TUBO/B.C. = 1 LIMPIA [I7apapa  [] rOTO [1coLapsaDa
8- CUNETA- (] LIMPIA/SUCIA [maa  CIno DRENA [d6rros &b "W\
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) [ Cno
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BRIGADA: z‘
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |[BARRIO -
1 Ko | <spod hrrrace”

rd 7~

SECTOR @o @Jr‘erc) //&L&M/ Y/ PY il

CALLE / UBICACION:

azJ/e 7 it Cille (3 At Jado Conbo usos mulAm/r—s

TIPO ESTRUCTURA  [] CURB INLET Bél'CH BASIN [I MH [nw [ cross INLET Iﬁ)MBmADo D OTROS
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